COMUNE DI TRICASE PLANIMETRIA GENERALE Scala 1:200 PLANIMETRIA GENERALE Scala 1:200
[} [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
PROVINCIA DI LECCE —Impianto Elettrico Esterno-— —Impianto di Terra-—
DEST'NARE AD ALBERGO Treccia di rame nuda da 35 mmgq
. . R L. . . direttamente interrata e collegante
Intervento comportante variante al vigente P.d.F.— Richiesta attivazione procedura di cui ad anello i ferri dei plinti e/o pilastri
d DPR. 160/2010 e i picchetti di messa a terrq;
Sito: Via Carlo Alberto DALLA CHIESA 73039 Tricase (LE); ---------------------------------------------%..---------.--
. o TxsiB3mm RISERVA IDRICA *;?
Proprieta”. "QUATTRO EMMEL. SR.L" con sede in via Armando PEROTTI,12 — 73039 TRICASE (LE) PROMISCUA L N 1 e o A | ¢ EE?.T".""E____________________
. . . . . . e
Rappresentante Legale: Sig. PANICO Mario nato a Tricase il 04/01/1961 ed ivi | | 0 | | | | o !
idente alla via A. PEROTTI,12 - AT -L\ AN P i
residente alla via A. : N N N I s !
\ S - / N T— \ e — / 5\ ~—— - / 1
Corpo illuminante a due globi Y / T \ / 3 / !
"VARANO o BOLSENA” MARECO in \ / FISERVA IDRICA DITERRATA \ / \ =
classe Il avente H. f.t. = 3.50 m | | ;’ , !
cablato con lampada a basso ‘ :
consumo da 23 W, / | / \ / \ !
/ A / \ ; / A / \ 1
)\ S .~ GRUPPO DI SPINTA J e\ S o\ H e
/o S~ S e\ H S e\ S ~.\ 1 E
N\ S | v N\ ™ ' €
ELABORATO Nl — IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO g
N AR ™ AR L
N 7 S AN 7 1S
— IMPIANTO DI TERRA e — 7 N— S TN 7
" ‘ \\\ // \ /// \\\ / :
s’ \ f \ ( \ | !
R i l f i | 3 ]
ELETTRICO 0 ) \ ! ‘\ j \ :
4 / \ / \ / ‘\\ [ H
,/ > // o \\ iiiiiiiiiiiiiiiiiiii / //////////////// \\ / ,,,,,,,,,,,,,,, \\ :
B S ~\ /// - A LT o\ '
| N\ | £ | ~ N\ |/ ™ 1
MN * L[/ b Ll T ;
¢/ '
_f" 1
—————— | 1
| PROGETTISTI : JEPEET il n=" rmmns
| —————— ‘”‘63“““ ] H i
i ———" - E 1
. . . . 1x#i63mm rmmmm=—T ‘ y Cu 35 mmq ——F6u-35-mmgq 1 1 1
Ing. GIANGRECO Vito Antonio Ing. MORCIANO Ippazio Antonio JJF==========mmmmmmmmm—mm e e mmmmmmmmmm——mm————— o OF--"" | Treccia G Tame Tada da 35 mma b -mmmmmmmm o oo S i o e e e — :
1 direttamente interrata e collegante N : 1
: L L . : I — — | od. or]ello i.fer.ri dei plinti e/o pilastri i > S— — 1 3} r ] — — —1— :
1 || J| C/\i';D L e i picchetti di messa a terrq; | || J| @;ID L u :
1 1 1
= | SN ; | SR i
: ’ 1 1  e—— i - 1 e (]
1 i [Te] 1 R
: I—J“ : : ': I_J“ : Nodo EQP posto nel A i E]
— — = — —l 1 Quadro Elettrico 1
DATA: APRILE 2012 ' o ] L ] L ] — — [ " : o ] L—L 1] L ] — — [ : ;
1 : ] 1
H ! Presa Centralino : : '
1 1 n L — Telefonico ] i n : : '
1 1 ] [ T T ] ] I 1 I ] 1 1] [ T T ] 3 T 1 T i i z
IL LEGALE RAPPRESENTANTE: PANICO MaRio | : ™ : : = ; E
X 1 1
1 I I ] :
|| :'E’ = == == |===| | ; = == e —— | | _I i
\ i £ I : i
: :'_ 1 | 1 :
1 1 1 p
1 1 = ’ [
|| : il | 1 I 1 I I —] :,,,,,,,,,,,! | ——— | : l' L | 1 I 1 I 1@ [ | —— | ! Treccia di rame nuda da 35 mm
R — g i ‘ s ‘ : : | . . 9
1 - \_‘ \_‘ [ i/ b | | i | | L S ! [ direttamente interrata e collegante
CENTRO LUMINOSO CON TUTTI | COMPONENTI DI CLASSE I ‘ ' : ] R B ! o et & s a e
1 2x8i63mm 2x8i63mm 1x¢i63mm I P ‘E. i e i picchetti di messa a terro;
‘ :1x¢i63mm @;@---- ---------------------------------------------- '@ﬂ- ----------- S ——— - e mmmm—m——————— L-I.b] Cu 35 mmgq Cu 35 mmq
. . . . 1 7 7 ] : g 50x50 ——— Pozzetto per le ispezioni
Particolari del basamento di fondazione, del pozzetto ' 7 TMN ™™ MN ? & . LEGENDA periodiche dellimpianto di
di derivazione e della tubazione portacavi ‘ ' R - 11 messa a terra con picchetto
L I /’ - - 1 1 FeZn da 1,5 m (5 cm);
1 1 I "
AL _CORPO_ILLUMINANTE ! Rl 1 o elecmﬂr‘i’sgﬁg(’:‘? Q QUADRO E/O CENTRALINO ELETTRICO (€ POSTAZIONE CITOFONICA
\ o ' : - POSTAZIONE CITOFONICA
2x2,5 [* 1 'l' H 1 1 © CASSETTA DI DERIVAZIONE E/O CONNESSIONE CON TELECAMERA
’ 1 o 1 i A
CAVO FG70R 0,6/1 kV ‘ || 663\;' |§ 1 1 INTERRUTTORE UNIP.SERIE CIVILE TELECAMERA CCD
infilato entro tubo 1 \*}' :"E 1 E: E SPIA LUMINOSA
flessibile del diam 16 mm Apparecchio di illuminazione ‘ ! /o 1~ £ 5: E5) INTERRUTTORE  UNIP.SERIE CIVILE @ MOTORE PER AUT.CANCELLO
1 ] 8 "
di classe Il (IP 54) : ’/ ' £3! §3: DEVIATORE UNIP.SERE CIILE APRATORE
1 'o' ™ H ™ ' 1 DEVIATORE UNIP.SERIE CIVILE
SCALA ADATTATA | ,ﬁg’ ___________________ e Y - N N I . ... S P e e T 1o E SPIA LOMINOSA () ScALDA ACQUA ELETTRICO
, . g 7/%% — PULSANTE
| S~ 1 PRESE TIPO CEE17 CON INTERRUTTORE
| Palo conlco diritto —__ \ g Tose n0 L . INTERR.SERIE CIVILE BIPOLARE 10/16A 220V DI BLOCCO E FUSIBILI 71P+N+T, P+N+T) f
zincato a caldo /%.il::l} MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE Idn 10mA u
VEDI PARTICOLARE DESCRITTIVO = Mlol’seh"erd con fusibili A PRESA BIPASSO SERIE CIVILE 10/16A 220V X L
Finestrella per morsettiera di classe I ‘ Serbatoio a gasolio <500 litri = "
5 ___1 E@ Al E PRESA TELEFONICA 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO DA QUADRO
sozione dincasiro - ‘ 30x30\ ]} PRESA PER TRASMISSONE DAT 2 MAGNETOTERMICODIFFERENZIALE
Plinto di ‘! 0.5 m ‘ Corpo illuminante a due globi ! 2 NS
rifiniture ——— "VARANO o BOLSENA” MARECO in  7 A PUNTO LUCE A SOFFITTO
\ \\\ ‘ classe Il avente H. f.t. = 3.50 m TELECOM f ><1 PUNTO LUCE A PARETE w&gg&o&;&ymmco DA QUADRO
:_:g;IR nauéﬂ 1c:(l\t;rl \\ \ | cablato con lampada a basso :
. . 0.6 m consumo da 23 W; - .
’ Gruppo elettrogeno del tipo Dxicd ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A PARETE FISSA
\\ ‘ cofanato per esterno ‘ ‘ ] _ _ _ : : - 18W/2Ih LINEA CON CONDUTTORI DI FASE,
’ Alimentazione linea elettrica antincendio Corpo illuminante a due globi . NEUTRO E PROTEZIONE
=== ‘ Pn= 20 kvA in_emergenza "VARANO o BOLSENA” MARECO in et CORPO ILLUMNANTE FLUORESCENTE
=1 E classe Il avente H. f.t. = 3.50 m H POZZETTO CON
(4x2,5)~(4x16) (4x2,5)~(4x16) _ Collarino di | cablato con lampada a basso ZBW_  CORPO ILUMNANTE FLUORESCENTE = ||  DISPERSORE
MONTANTE ENTRANTE\ |MONTANTE USCENTE . bloceagglo consumo da 23 W, COMPLETO DI LAMPADA DI EMERGENZA
CAVO FG7R 0,6/1 kV ‘ @ i w— CAVIDOTTO INTERRATO
infilato entro cavidotto --._ Tubo PVC flessibile ?‘ PROIETTORE A FASCIO LARGO — ) — ) —
corrugato del diam 63mm “~ diam.63 mm serie pesante ?RANALE MULTILINK
""" T —_— o — ECCIA DI RAME NUDA
1 m 1.3 Tr_Asola per passagglo | @, PROETIORE A FASC0 STRETTO TUBAZIONE IN PVC A VISTA
TNaL TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO
\Sabblu costipata ‘

CLS 250 kg/mc

\Basamenio in ‘

0.9 m




